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Obszarowa ocena jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Branice
w 2022 roku

Nadz6r nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawowany jest przez organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (1. j. Dz. U. z 2023r. poz. 338), jak réwniez na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (1. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537),

® Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Zakres badan obejmuje zaréwno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz
badania parametréw promieniotwérczych w wodzie. Badania Jakosci wody do spozycia wykonuja
laboratoria Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci

badan zatwierdzonym przez organy PIS.
Podstawq zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spozycia stanowig zaréwno badania

realizowane w ramach nadzoru organéw PIS, jak i badania wykonywane przez producentéw wody
w ramach kontroli wewnetrzne;.

W przypadku przekroczen dopuszczalnych parametréw mikrobiologicznych lub wystapienia
sytuacji moggcych skutkowaé zmiang jakosci wody podejmowano dziatanie naprawcze w celu poprawy
Jjakosci wody.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci na terenie gminy Branice
pochodzi z uj¢¢ podziemnych. Producentem wody jest Samorzagdowy Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej- w- Branicach, ktéry administruje 5 wodociggami: Branice, Bliszczyce, Wiechowice,
Wiodzienin, Jedrychowice.

Tabela 1. Dane administratora wodociggow.

Lp. Wodocigg Produkcja Szacunkowa Dlugosé sieci Stosowane
wody liczba wodociggowej metody uzdatniania
[m*/dobeg] | zaopatrywanej [km]
; ludnosci
- 1. | Branice . - +3091] 2075 22,1 Brak
2. | Bliszczyce 211 1690 249 Odzelazianie
3. | Wiechowice 124 1499 30,1 Brak
4. | Wiodzienin 50 437 7,9 Brak
5. | Jedrychowice 20 123 2,0 Brak

W roku 2022r. mieszkaficom gminy Branice dostarczano wode¢ w ramach zbiorowego
zaopatizenia, zgodng z wymaganiami okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
Jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, poza opisanymi nizej incydentami.
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Krétkotrwale zanieczyszczenia wody mialy miejsce w 4 wodociggach. W wodociggu
publicznym Wlodzienin stwierdzono ponadnormatywng zawarto$¢ bakterii grupy coli. W wodociagu
publicznym Bliszczyce wykryto obecnosé Escherichia coli i bakterii grupy coli. Oceniajac ryzyko
zdrowotne oraz uznajac, Zze wystepujace przekroczenia mogg stanowié zagrozenia dla zdrowia
konsumentéw, stwierdzono brak przydatnosci wody do spozycia. W konsekwencji natychmiastowo
podjetych dzialan naprawczych przekroczenie zostaly wyeliminowane.

Pozostale zanieczyszczenia mialy charakter sporadyczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla
zdrowia ludzi. W wyniku dziatai naprawczych prowadzonych przez administratora jako$é wody zostata
doprowadzona do obwigzujgcych norm.

We wszystkich wodociggach w przypadku pogorszenia si¢ jakosci wody lub wystgpienia
sytuacji mogacej skutkowa¢ zmiang jakosci wody prowadzono dezynfekcje przy uzyciu podchlorynu

sodu.
Wyniki monitoringu zawartosci substancji promieniotworczych z ostatnich kilku lat w wodzie

z wodociggu publicznego Jedrychowice, wykazujg zmienne ste¢zenie radonu, przekraczajace
dopuszczalng warto$¢ parametryczng. W maju 2020r. na zlecenia administratora wodociggu,
Politechnika Opolska wykonata opracowanie pn. ,,Ocena obecnosci Radonu w wodzie wodociggu
Jedrychowice i jej wplyw na zagrozenie dla zdrowia ludzi”. Ocena zostala ona przygotowana w oparciu
o: wyniki analiz jako$ci wody na zawarto§¢ radonu w wodzie z ujecia przeprowadzonych w réznych
punktach systemu, w czterech seriach badawczych w okresie od 2017r. do 2020r. oraz akty prawne i
dane literaturowe. Ww. ocena wykazala, iz wyliczone dawki AED sa niewielkie i nie stanowia
zagrozenia dla zdrowia mieszkancow Jedrychowic zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i Dyrektywy EUROATOM.

W omawianym okresie nie zglaszano reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody w
strefie zaopatrzenia. '

Tabela 2 Informacje dot. jakosci wody w poszczegdlnych . strefach zaopatrzenia

w 2022r.
Lp. Nazwa Strefa Tlosé Zanieczyszczenia wody. Ocena jakosci
wodociggu zaopatrzenia | pobranych | Podjete dzialania wody na
prébek koniec roku
1. Branice Branice 30 Krétkotrwale zanieczyszczenie Przydatna
Kalduny bakteriami grupy coli. Wydano do spozycia
Niekazanice decyzje finansows. przez ludzi
Wysoka Podjete dziatania: dezynfekcja
wody, plukanie sieci.
2. Bliszczyce Bliszczyce 20 Krotkotrwale zanieczyszczenie Przydatna
Michatkowice. bakteriami grupy coli i Escherichia do spozycia
Lewice coli. przez ludzi
Posucice Wydano decyzje stwierdzajacg brak
Dzbarice przydatnosci wody do spozycia
Dzbatice z rygorem natychmiastowej
Osiedie wykonalnosci i komunikat o jakosci
wody.
Podjete dzialania: dezynfekcja
wody, plukanie sieci.
3. Wiechowice Wiechowice 14 Brak Przydatna
Uciechowice : ' do spozycia
Dzierzkowice - | - - przez ludzi
Wysoka
Turkéw
Boboluszki
Jablonka
Grédezany
Jakubowice
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4. Witodzienin Wilodzienin 10 Krétkotrwale zanieczyszczenie Przydatna
bakteriami grupy coli. Wydano do spozycia
decyzje finansowa. przez ludzi
Podjete dziatania: dezynfekcja
wody, phikanie sieci.

5. Jedrychowice | Jedrychowice 17 Krétkotrwale zanieczyszczenie Przydatna
bakteriami grupy coli. do spozycia
Wydano decyzjg stwierdzajgcg brak przez ludzi
przydatnosci wody do spozycia

z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci i komunikat o jakosci
wody.

Podjgte dziatania: dezynfekcja
wody, plukanie sieci.

Przeprowadzona przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej analiza sprawozdan oraz
przyczyn zanieczyszczenia wody do spozycia wskazuje, iz konieczne Jjest kontynuowanie dzialan
majacych na celu poprawe stanu sanitarno- technicznego infrastruktury wodociggowej, skanalizowanie
gmin, dalsze faczenie tzw. malych wodociagéw (czyli produkujgcych ponizej 100m* na dobe)
w wigksze sieci wodociggowe. Centralizacja podmiotéw produkujgcych wode w niewielkich iloéciach
Jjest kluczowa z uwagi na czesty brak mozliwosci wprowadzania specyficznych kosztownych
technologii, a takze renowacji i wymiany sieci wodociggowych dla podmiotéw o matej wydajnosci.

Bezpieczefistwo zdrowotne wody wymaga wspolpracy i udzialu wielu podmiotéw (organéw
samorzgdowych, przedsigbiorstw wodociagowo- kanalizacyjnych, resortéw zdrowia, $rodowiska,
infrastruktury) takich jak: _ :

- sprawowanie przez organy PIS nadzoru nad jako$ciz wody,

- skuteczna ochrona ujeé wody,

- wiasciwe projektowanie, budowanie i cksploatowanie sieci i instalacji wodociggowych,

- zapewnienie wiasciwego funkcjonowania instalacji wewnetrznych w budynkach tak, aby nie byty
przyczyng wtdrnego zanieczyszczenia i pogorszenia jakosci wody,

- wypetnienie zobowiazan dot. ochrony wod przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego, co przyczyni sie do ograniczenia odpltywu azotu ze zrédet rolniczych, a tym
samym do zwigkszenia bezpieczenstwa zdrowotnego uj¢¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
- utworzenie systemu gwarantujacego bezpieczenstwo zdrowotne wody poprzez stosowanie dobrych
praktyk tak aby zapewni¢ niezbgdny poziom wiedzy z zakresu zapobiegania zagrozeniom zdrowotnym.

Powyzsze dzialania majg charakter zadan dlugoterminowych i przyczynig sie do wzrostu
bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw wody przeznaczonej do spozycia. )
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