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Ocena jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 

dot. wodociągu publicznego Branice, zaopatrującego miejscowości Branice, Niekazanice-Kałduny, 
Niekazanice, Wysoka (gm. Branice) 
 
          Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),                               

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 785/W/N/OKK/24, 784/W/N/OKK/24, 

783/W/N/OKK/24, 782/W/N/OKK/24, Ł/0/06/2024/1455/FM/10, Ł/0/06/2024/1455/FM/11, 

Ł/0/06/2024/1455/F/2, Ł/0/06/2024/1455/FM/5 z dnia 23.10.2024 r., 23.12.2024 r. i 31.12.2024 r. 

pobranych w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi oraz kontroli wewnętrznej w dniach 15.10.2024 r. i 18.12.2024 r. z wodociągu publicznego 

Branice (w punktach: Branice- Szkoła Podstawowa, Wysoka nr 2, Branice- Stacja Wodociągowa, 

Branice ul. I Maja 29, Branice- Urząd Gminy), 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 

  stwierdza 

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów 

z wodociągu publicznego Branice. 

 

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania 

określone w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.              

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). 
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